
【有効水量の計算方法】

初期条件

　有効水量の範囲は、

　注水口（２５Ａ）のセンタ－から１９０ｍｍ下がった所を　<上限>　とし、
　
　給水口（５０Ａ）のソケットの上面を　<下限>　とする。

下限

上限

例）Ｃｕｂｅ２００Ｌの場合

　　９５０－９０－１９０－７０＝６００

　　６００（幅）－１．５（板厚）－１．５（板厚）＝５９７

　　６００×５９７×５９７＝２１３．８

　　水槽内部の補強分＝５．４Ｌ

　　２１３．８－５．４＝２０８．４（小数点第１位切捨て）

　　＝２０８Ｌ


