
２号消火栓・易操作性一号消火栓
「火報と連動起動の場合の配線例」

火報受信盤へ
  　   Ｔ Ｃ Ｌ A

マイクロスイッチ 青

青

赤

赤

　起動スイッチ箱
T Ｃ L A

（注）確認灯相当の抵抗を、必ず入れてください。
　　　抵抗値は、火報発信器により異なりますので
　　　火報メ－カ－に抵抗値の確認をお願いします。
　　　＊この抵抗がないと正常に作動しません。

＊実線の配線以外は、付属しておりません。

２号消火栓・易操作性一号消火栓
「火報と連動しない場合の配線例」

マイクロスイッチ 青

青

赤

（不使用）

赤

　起動スイッチ箱

：青色又は赤色配線のどちらかを使用してください。

＊実線の配線以外は、付属しておりません。
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